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Waterschap Hunze en Aa’s

Postbus 195

9640 AD Veendam

Tevens naar:
Provincie Groningen via

info@provinciegroningen.nl

Uw kenmerk: 1e deelbesluit Woo-verzoek KRW
Ons kenmerk: Waterschap Hunze en Aa_MOB-KRW-2
Betreft: Verzoeken tot (1) handhaving, (2) actualisatie en (3) Woo

Nijmegen, 27 november 2023

Geacht college van provincie, geacht bestuur van het waterschap,

Onze dank voor de stukken die we op 24 november 2023 van u ontvingen. Het gaat hier om de eerste 25
vergunningen.

Op de eerste plaats wordt opgemerkt dat de meeste vergunningen zwaar gedateerd zijn. Het merendeel
is ouder dan 10 jaar. Er zitten zelfs vergunningen tussen die ouder zijn dan 25 jaar met uitschieters van
vergunningen van 29 jaar en 37 jaar oud.

Het is mogelijk dat een aantal van deze vergunningen onder het Activiteitenbesluit vallen. Wij nemen
aan dat u daar een overzicht van hebt. Graag een overzicht van welke lozingen momenteel rechtstreeks
onder het Activiteitenbesluit vallen.

U wordt verzocht om met prioriteit tot actualisatie van de volgende vergunningen over te gaan.

Dankers (m rgisting Borgercompagnii

De vergunning dateert van 2009. Dit alleen is al voldoende reden om tot actualisatie over te gaan. Zie de
lozingseisen van 2009 op de volgende pagina. Deze zijn niet volledig noch voldoen ze aan BBT.

Onder andere ontbreken normen voor fosfaat, pesticiden, metalen, etc.

U wordt verzocht om de lozingsnormen ambtshalve aan te scherpen.

MOB, Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC Nijmegen
email: info@mobilisation.nl; website: www.mobilisation.nl



Voorschrift 2 Lozingseisen

1. De in voorschrift 1 omschreven afvalwaterstroom afkomstig van het (bedrijfs)proces mag een
hoeveelheid van 2,9 m*/uur en 70 m*dag niet overschrijden.

2. In het te lozen effluent, gemeten ter plaatse van meetpunt 25, mogen de lozingsnormen van de in
onderstaande tabel genoemde parameters niet worden overschreden:

parameter "' Eenheid Lozingsnorm lozingsnorm in |
in enig volumeproportioneel
steekmonster etmaalmonster
Stikstof (uitgedrukt als N-totaal) ~__mg/l 10
Onopgeloste bestanddelen* mg/i 30
Temperatuur o 25
Zuurstofgehalte mg/l >5 J
Zuurgraad ) I pH-eenheden I 65SpH=9
Toelichting.

* onopgeloste bestanddelen bepaald volgens NEN-EN 872 (glasvezelfilter)

Eska Graphic Board b.v. te Sappemeer

Het betreft een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen
van (1) afvalwater op het Winschoterdiep, en (2) voor het lozen van afvalwater op de riolering van de
gemeente Hoogezand-Sappemeer, en (3) indirect op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoogezand.
Hieruit:

2. a. Inhette lozen effluent afkomstig van de AWZI, gemeten ter plaatse van de monsterput,
mogen de lozingsnormen van de in onderstaande tabel genoemde parameters niet worden
overschreden:

Tabel lozingsnormen Winschoterdiep

stof/parameter eenheid | lozingseis in lozingseis in toegestane ovom:hﬂ]dlnL
steekmonster | volumeproportioneel | frequentie omvang
etmaalmonster
BZV mg/l 20 2 X per jaar 50%
[o74Y) mg/l 250 2 x per jaar 50%
N-totaal * mg/l 10 3 x per jaar 50%
P-totaal mg/l 2 2 x per jaar 50%
onopgeloste bestanddelen ** mg/l 30 2 x per jaar 50%
zuurgraad pH 6,5-9,0
temperatuur 5 33
chloride mg/l 400
sulfaat mg/l 300
Toelichting:

* N-totaal is gedefinieerd als de som van Kjeldahl-stikstof, nitriet en nitraat;
** onopgeloste bestanddelen bepaald volgens NEN 6621 (papierfilter)

b. In het te lozen spoelwater afkomstig van de overdekte spoelplaats en het hemelwater
afkomstig van het dieselolie-afgiftepunt, via de olie-bezinkselafscheider, mag het gehalte aan
minerale olie niet meer bedragen dan 200 mg/I.

De BREF PP van 2015 stipuleert voor TSS maximaal 2,0 mg/1 (30). Voor Totaal stikstof 0,3 mg/1 (10),
voor Fosfaat 0,05 mg/1 (2). Tussen haakjes de normen in de vigerende lozingsvergunning.



Deze normen hadden in 2019 al moeten zijn doorgevoerd in de vergunning én de corresponderende
emissienormen hadden in 2019 al moeten zijn bereikt. Eska en u lopen dus minimaal 4 jaar achter.

Het bedrijf voldoet niet aan de Nederlandse en Europese wettelijke verplichting tot toepassing van BBT
en dient op grond hiervan te sluiten.

Dit klemt des te meer nuu in 2019 én daarna nog in 2021 een wijziging in de lozingsvergunning hebt
aangebracht zonder op te merken dat de lozingsnormen al vele jaren niet meer aan BBT voldoen. Hoe
kan dat?

U wordt verzocht om de lozingsnormen met zo spoedig mogelijke ingang ambtshalve aan te scherpen.

Woo-verzoek
U wordt verzocht om ons de natuurvergunningen van de bovengenoemde bedrijven Eska en Dankers
digitaal te sturen.

Tot slot

Het waterschap lijkt hiermee de wettelijke eisen tot toepassing van BBT voor effluent lozingen niet
serieus te nemen. Eveneens lijkt het waterschap niet aan de eisen van de KRW te willen voldoen en er
ook niet op te willen anticiperen.

Ook wordt u erop gewezen dat u de wettelijke verplichting heeft om vergunningen actueel te houden.
Ook hierin lijkt u ernstig tekort te schieten.

Voorzitter van MOB

Bijlagen:
1. Uittreksel Kamer van Koophandel van MOB (reeds eerder meegestuurd)
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